BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovalko-neretvanskog kantona /Zupanije
M. Tita 33, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKROBIGCLOGIJE DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

17ZVIESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj broj : 337

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka JKP “ Vodograd “ Prozor / Rama

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Naru¢ilac ispitivanja Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor / Rama

Vrste i karakteristike uzorka Voda iz centralnog vodovoda

Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja | 0 |

Mijesto ,datum i vrijeme uzorkovanja Restoran ” Mediteran ” Jaklici

—Prozor / Rama 14/10/2025

Napomena

Vrste ispitivanja Mikrobiologka ispitivanja - Osnovna analiza

Datum i vrijeme prijema uzorka 14/10/25 | Datum i vrijeme podetka ispitivanja | 14/10/25
Datum zavrSetka ispitivanja 16/10/25
2.Rezultati ispitivanjs

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDYV. Metoda ispitivanja

mjere ispitivanja

Eschericia coli cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C+x2 °C: 21h=3h) dozvoljeno
Ukupne koliformne bakterije cfu/100m!l 0 Nije MF
(36°C+£2 °C: 21k = 3h) dozvoljeno
Enterococcus taecalis cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C+2 °C: 44 +4) h dozvoljeno

MDYV — maksimalno dozvoijena vrijednost

Cfu — colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF - Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u laboratorij.

Zaki{jucak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie
(“Sluzbeni glasnik BiH” br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj




BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANUJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovatko-neretvanskog kantona [Zupanije
M. Tita 33, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKROBICGLOGIJE DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

1ZVIESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj broj : 338

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka JKP “ Vodograd “ Prozor / Rama

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Narucilac ispitivanja Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor / Rama

Vrste i karakteristike uzorka Voda iz centralnog vodovoda

Koncentracija C! na mjestu uzorkovanja | 0 1

Mjesto ,datum i vrijerne uzorkovanja STR ” ALF MARKET ” Plo¢a ~ Prozor / Rama 14/10/2025
Napomena

Vrste ispitivanja Mikrobioloska ispitivanja - Osnovna analiza

Datum i vrijeme prijema uzorka 14/10/25 | Datum i vrijeme podetka ispitivanja | 14/10/25
Datum zavrietka ispitivanja 16/10/25

2.Rezultati ispitivania

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDV. Metoda ispitivanja
mjere ispitivanja
Eschericia coli cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2 °C: 21h = 3h) dozvoljeno
Ukupne koliformne bakterije cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C+2 °C: 21h + 3h) _ dozvoljeno
Enterococcus {accalis cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2°C: 44 +4) h dozvoljeno

MDV — maksimalno dozvoljena vrijednost

Ctfu ~ colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF - Membranska {iltracija

Rezulali ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u laboratorij.

Zakljucak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilnikun o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Sluzbeni glasnik BiH™ br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj




BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovalko-neretvanskog kantona [zupanije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 351 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKRGBIOLOGIJE

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

1ZVIESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU VODE

Izvjestaj broj : 33%

1. Podaci o uzorka

Viasnik uzorka

JKP “ Vodograd “ Prozor / Rama

Vrsta vodnog objekta

Vodovod

Naruéilac ispitivanja

Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor / Rama

Vrste 1 karakteristike uzorka

Voda iz centralnog vodovoda

Koncentracija C! na mjestu uzorkovanja

0 |

Miesio ,datum i vrijeme uzorkovanje

PK. Kovadevo polie - Prozor / Rama 14/10/2025

Napomena

Vrste ispitivanja

Mikrobiologka ispitivanja - Osnovna analiza

Datum i vrijeme prijema uzorka 14/10/25 | Datum i vrijeme podetka ispitivanja | 14/10/25
Datum zavrsetka ispitivanja 16/10/25
2.Rezuitati ispitivania

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDYV. Metoda ispitivanja

mjere ispitivanja

Eschericia coli cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C+2 °C: 2 1h & 3h) dozvoljeno
Ukupne koliformne bakterije cfu/100ml ] Nije MF
(36°C+2 °C: 21h £ 3h) dozvoljeno
Enterococcus faecalis cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2 °C: 44 +4) h dozvoljeno

MDYV - maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu — colony forming unit {jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF — Membranska liltracija

Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zakljucak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Sluzbeni glasnik BiH™ br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:

Edin Zolj
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovalko-neretvanskog kantona [zupanije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKROBIOLOGIJE DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

IZVIESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj broj : 340

1. Podaci o azorku

Vlasnik uzorka JKP “ Vodograd “ Prozor / Rama

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Narudilac ispitivanja Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor / Rama

Vrste i karakteristike uzorka Voda iz centralnog vodovoda

Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja | 0 |

Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja ” KONZUM ” - Prozor / Rama 14/10/2025

Napomena

Vrste ispitivanja Mikrobiologka ispitivanja - Osnovna analiza

Datum i vrijeme prijema uzorka 14/10/25 | Datum i vrijeme pocetka ispitivanja | 14/10/25
Datum zavretka ispitivanja 16/10/25

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDV. Metoda ispitivanja
mjere ispitivanja
Eschericia coli cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2 °C: 21h = 3hj dozvoljeno
Ukupne kolitorimne bakterije cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C+2 °C: 2ih + 3h) dozvoljeno
Enterococcus {aecalis cfu/100ml 0 Nije MF
(36°Cx2 °C: 44 £4) h dozvoljeno

MDV — maksimalno dozvoljena veijednost

Cfu - colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF — Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u laboratorij.

Zakljucak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Sluzbeni glasnik BiH™ br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio: : \'5’53
Edin Zolj ¢
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